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SIEMENS
Program PIF Turbine Electrice Eoliene Baragan, BR - Week 44
La data de: 29.10,2012
Nr turbine in operare o
Nr. Total turbine in PIF 9
Nr Numarul total de Puterea maxima
Ziua Ora Turbine puse sub tensiune turbine ce se afla i .
crt, . disponibila
sub tensiune
1 Day 1 8.30 |- Nicio turbina nu este activata (se executa luzrari pragatitoara) 0 0 MW
29.10.2012 :
2 mw_wm,\m“:m 11.30 §- La turbinele no 5.5, 5.4 din linia 5 incep si se: executa testele specifice PIF 2 4.6 MW
- Turbinele W1G no 5.5, 5.4 functioneaza si vor ft verificate pentru eveniuaiele defecte
31, Dav2 |, q [@40ren 4 9.2 MW
30.10.2012 ’ - Turbinele WTG no 5.5, 5.4 sunt monitorizate permanent; ‘
- La turbinele no 5.3, 5.2 din linia 5 incep si se executa iestele specifice PIF
- Turbingle WTG no 5.3, 5.2 functioneaza si vor fi veniicate pentru eventualele defecte
Day 3 (24 ore);
4 131 1020121 1030 | Turbinele WTG n1o 5.3, 5.2 sunt monitorizate: permanent; 3 115 MW
- La turbina no 5.1 din linia 5 incep si se exec.ta testele specifice PIF
- Turbina WTG no 5.1 functioneaza si va fi verificata pentru eveniuzalele defecte (24
s | Dayra 450 7 16.1 MW
01.11.2012 ) - Turbina WTG no 5.1monitorizata permanen ; ‘
- La lurbinele no 3.7, 3.6 din linia 3 incep si se: executa testele specifice PIF
- Turbinele WTG no 3.7, 3.6 functioneaza si vor fi verificate pentru eventualele defecte
Day 5 (24 ore);
5 02.11.2012 10.30 | Turbinele WTG no 37, 3.8 sunt mondorizate: permanent; ¢ 207 Mw
- La turbinele no 3.2, 3.1 din linia 3 incep si se: executa testele specifice PIF

Numar de turbine operationale = 0 ( la incepuiul saptamanii in discutie - 0 turbine)

Numar de turbine ce se pun sub tensiune 8 (\WTG 5 1, WTG 5.2, WTG 5.3, WTG 5.4,
WTG 5.5 WTG 3.6, WTG 3.7, WTG 3.2, WTG 3.1)
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